
ไฟฟ้า​ขัดข้อง​ที่​  node  1
เชียง​ใหม่

วัน​เสาร์​ที่​ 4 กรกฎาคม​ 2​552 เวลา​ 17.​45 น.​
ไฟ​ฟ้า​(น่า​จะ​)ขัดข้อง​ที่​ node 1 เชียง​ใหม่​
ทําให้​ระบบ​เครือ​ข่าย​ขัด​ข้อง​  และ​เนื่องจาก
เป็น​วัน​หยุด​ยาว​  จึง​ไม่​สามารถ​ดําเนิน​การ
เปิด​ใช้​/ตรวจ​สอบ​สาเหตุ​ที่แท้​จริง​ได้

แผนก​/ตึก​/อา​คา​ร  ที่​ได้​รับ​ผลก​ระ​ทบ​จาก​เหตุการณ์​ดัง​กล
่วคือ

อาคาร​อํานวย​การ​,โรง​อา​หาร​,อาคาร​บริหาร​ธุรกิจ​  (ทั้ง​หมด
),โรง​หล่อ​,เทคนิค​อุตสาห​กร​รม​,วิศว​อุตสาห​กร​รม​,อาคาร​แม่
พิมพ์

จาก​การ​ตรวจ​สอบ​พบ​ว่า​  สาเหตุ​เกิด​จาก​  เครื่อง​สํารอง
ไฟฟ้า​ขัด​ข้อง​ เมื่อ​เปิด​ทิ้ง​ไว้​นา​น ๆ​ ควา​มร​้อนจะ​ขึ้น
สูง​  และ​จะ​ปิด​ตัว​เอง​อัต​โน​มัติ​  ขณะ​นี้​ได้​ทําการ​แก้ไข
โดย​ต่อ​ระบบ​ไฟฟ้า​ตรง​กับ​อุป​กร​ณ์ Surge Protect เท่า​นั้น

https://noc.rmutl.ac.th/main/%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-node-1-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83/
https://noc.rmutl.ac.th/main/%e0%b9%84%e0%b8%9f%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%82%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%82%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-node-1-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b9%83/

